
planta tipo. 1ª - climatización y ventilación

escala: 1/100

planta 4ª - climatización y ventilación

escala: 1/100
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(ver EPP ACS)

2 bombas en paraleo (1 de reserva)
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CAMPO DE 31 CAPTADORES

SOLARES TÉRMICOS

BOMBA AGUA-AGUA

GEOTERMIA  9 kW

DEPÓSITO CLIMA 1.000 L

DEPÓSITO ACS 1.300 L
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planta baja - climatización y ventilación

escala: 1/100

esquema de principio general

cuarto de planta baja

detalle hidráulico cubierta
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CEE. ESTADO FINAL

CONSUMO DE ENERGÍA

PRIMARIA NO RENOVABLE
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